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ZERTIFIKAT

Glutz AG
Segetzstr. 13
4502 Solothurn
SCHWEIZ

Olregler fiir Verdampfungsbrenner

Toby DVR5 TDVR 5..1... bis TDVR 5..6...

Olregler in Ausfiihrung als Einkammer-Einschwimmer-System mit Regelung iiber
elektrische Steuersysteme

DIN 4737-1:2002-08
DIN 4737-2:2002-08

Zertifizierungsprogramm Olregler fiir Verdampfungsbrenner (2008-09)

Geprii
32011
2023-05-31

Dieses Zertifikat berechtigt zum Fiihren des oben stehenden Konformitatszeichens
in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.
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Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle
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ANHANG

Zertifikat 32011 von 2018-11-08

Technische Angaben Ausfiihrung(en):
TDVR 5..0 ohne Schalterknopf
TDVR 5..1 mit Regelung von Hand
TDVR 5..2 Thermostatische Regelung GroR/Aus
TDVR 5..3 Thermostatische Regelung GroRR/Klein
TDVR 5..4 Thermostatische Regelung Gro3/Klein ohne Schalterknopf
TDVR 5..5 fiir Aquastat
TDVR 5..6 fiir Aquastat ohne Schalterknopf

Arbeitsmedium: Heizol

GroRter OldurchfluB: 60,0 cm3/min

Kleinster OldurchfluR: 1,5 cm3/min

Einstellviskositdt: 4 cSt bei 25 °C

Arbeitsdruckbereich: 12,5 mbar bis 300 mbar

Anschlussart: Bordelverschraubung M14x1,5 wahlweise auch mit Innengewinde NPT
1/4"-18

Einbaulage: beliebig

Priiflaboratorium/ TUV Rheinland Industrie
Uberwachungsstelle Service GmbH

51101 Kéln
Priifbericht(e) S 15 2008 V2 von 2008-04-25

S 15 2013 V3 von 2013-06-07
968/FSP 1745.00/18 von 2018-10-19
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